
RIVESTIMENTO IN PVC IN TELI (CLASSE 1) FINO AD H=2.0m

- POI TINTEGGIATURA FINO A CONTROSOFFITTO

RIVESTIMENTO IN PVC IN TELI (CLASSE 1) FINO A

CONTROSOFFITTO

RIVESTIMENTO PISTRELLE FINO AD H=2.0m

- POI TINTEGGIATURA FINO A CONTROSOFFITTO

TINTEGGIATURA A SMALTO FINO AD H=2.0m POI

TINTEGGIATURA FINO A CONTROSOFFITTO O SOFFITTO

TUBAZIONE MULTISTRATO COIBENTATO ACQUA FEDDA 

TUBAZIONE MULTISTRATO COIBENTATO ACQUA CALDA

TUBAZIONE POLIPROPILENE SCARICO (COLL. COLONNE ESISTENTI)

COLLETORE IDRICO CON INTECETTAZIONI GENERALE E SULLE SINGOLE DERIVAZIONI

STRUTTURE IN TRAVI HEA COLLEGATE AI PILASTRI

PER SOSTENERE LE APPARECCHIATURE

FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI E

SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE

CORONARICHE, NON-CORONARICHE E IMPIANTI

PERCUTANEI DI VALVOLE CARDIACHE DEL

LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL’U.O. DI

CARDIOLOGIA DEL P.O. SS.ANNUNZIATA DI

SASSARI.
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IL DIRETTORE GENERALE:

SCALA 1:100
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ufficio.tecnico@aousassari.it

IL TECNICO:

SASSARI 10/04/2017

ELABORATO:

PIANTA CON RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE

PIANTE CON STRUTTURE IN ACCIAIO DI SUPPORTO ALLE

APPARECCHIATURE

PIANTE CON IMPIANTI IDRICO SANITARIO, ELETTRICO,

RIVELAZIONE FUMO FONIA/DATI, ILLUMINAZIONE, GAS

MEDICINALI.
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IL DIRETTORE SANITARIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

A.D.  MDLXII

RILEVATORE DI FUMO OTTICO INFIRIZZABILE

DUE RILEVATORI DI FUMO, UNO SOPRA E L'ALTRO SOTTO IL CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE DI STATO PER

QUELLO SOPRA IL CONTROSOFFITTO

SPIA RIPETIZIONE STATO SENSORE DELLA CAMERA

PULSANTE ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO INDIRIZZABILE - CON CHIAVETTA DI RIPRISTINO

ALARME OTTICO ACUSTICO AUTOALIMENTATO ALLARME INCENDIO

CENTRALE DI CONTROLLO RILEVAZIONE FUMO E ALLARME INCENDIO
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POSTO ESTERNO
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VIDEOCITOFONO - SISTEMA DIGITALE A DUE FILI

CASSA ACUSTICA DA CONTROSOFFITTO 10W

CASSA ACUSTICA DA PARETE 10W

CENGRALE AUDIO VES CON MICROFONO,

UNITA' ALIM. EMERGENZA E UNITA' MESSAGGI
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ELETTROCALAMITA PER PORTA TAGLIAFUOCO CON PULSANTE DI SGANCIO

CORPO ILLUMINANTE A PANNELLO LED DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO 60X60cm MIN. 48W

CORPO ILLUMINANTE a PANNELLO LED DA PLAFONE 60X60cm MIN. 48W

LAMPADA DI EMERGENZA S.A. LED AUTOALIMENTATA

INDICA LA LAMPADA LED CON GRUPPO DI EMERGENZA AUTONOMO

INTERRUTTORE UNIPOLARE

DUE INTERRUTTORI UNIPOLARI

TRE INTERRUTTORI UNIPOLARI

D

PULSANTE LUMINOSO UNIPOLARE

DUE  PULSANTI LUMINOSI  UNIPOLARI

TRE  PULSANTI LUMINOSI  UNIPOLARI

GRUPPO LUCE (CORRISPONDENZA CON IL COMANDO)
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TESTAL.

NUOVO QUADRO GENERALE

NUOVO QUADRO PER UPS PER ANGIOGRAFO 1

NUOVO QUADRO PER UPS PER ANGIOGRAFO 2

QUADRO ISOLAMENTO 7kVA PER SALA ANGIOGRAFO 2

QUADRO CON 12 PRESE MULTISTANDARD SOTTO ISOL1

QUADRO CON 12 PRESE MULTISTANDARD SOTTO ISOL2

QUADRO ISOLAMENTO 7kVA PER SALA ANGIOGRAFO 1

QUADRO ANGIOGRAFO 1

QUADRO ANGIOGRAFO 2

NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALE GRUPPO 2

PUNTO DOPPIO FONIA/DATI  CAT.6 RJ45 4cp

PUNTO TRIPLO FONIA/DATI  CAT.6 RJ45 4cp

PUNTO CON DUE PRESE MULTISTANDARD

PUNTO CON TRE PRESE MULTISTANDARD

PUNTO PER PRESE E LUCE SU TRABìVE TESTALETTO

CON PUNTO FONIA DATI RJ45 CAT. 6 (TESTALETTO COMPRESO)

DA DIMENSIONARE A CURA DELL'APPALTATORE

VU

A4

O2

EV

QUADRO DI RIDUZIONE DI SECONDO STADIO CON DOPPI

RIDUTTORI, PRESSOSTATI E ALLARMI (OSSIGENO 4bar,

ARIA MEDICALE 4bar,  PROTOSSIDO D'AZOTO, VUOTO -

CON PRESE DI EMERGENZA A STANDARD UNI

QUADRO DI SEZIONAMENTO DI AREA CON VALVOLE E

DISCONNETTORE TUBAZIONE (INSTALLATI A PARETE)

QUADRO RIPETITORE OTTICO ACUSTICO DI ALLARME

PRESSIONE MIN E MAX GAS MEDICINALI, VUOTO E

FUNZIONAMENTO CENTRALE EVACUAZIONE GAS

ANESTETICI

PRESE DA PARETE A STANDARD UNI PER PROTOSSIDO

D'AZOTO 4 bar, VUOTO (VU),  OSSIGENO (O2), ARIA

MEDICINALE 4 bar (A4), EVACUAZIONE GAS ANESTETICI (EV)

TABELLA CON INDICAZIONE DEI DIAMETRI NOMINALI

MINIMI (*) DEI TUBI IN RAME (A NORMA UNI 13385) DELLA

TRATTA.

LEGENDA SIMBOLI

(*): I DIAMETRI INDICATI NELLO SCHEMA GRAFICO SONO DA

INTENDERSI COME MINIMI. A CARICO DEL COSTRUTTORE E

CERTIFICATORE "CE" DELL'IMPIANTO, COME PREVISTO DALLA

VIGENTE NORMA UNI 3069, RIMANE L'ONERE DELLA VERIFICA

DELLA CORRETTEZZA DEI DIAMETRI DA UTILIZZARE. TUTTAVIA

POTRANNO ESSERE AUMENTATI I DIAMETRI CHE

EVENTUALMENTE RISULTASSERO INSUFFICIENTI MA NON RIDOTTI

QUELLI CHE RISULTASSERO SOVRADIMENSIONATI. IN

PARTICOLARE I DIAMETRI SONO CALCOLATI TENENDO CONTO

CHE LE PRESE GAS NEI TESTALETTO SARANNO SEMPRE DOPPIE

PER OGNI GAS-VUOTO-EVACUAZIONE.

NO

QUADRO DI SEZIONAMENTO GAS DI COMPARTIMENTO

(VVF) CON CONTATTI ELETTRICI PER SEGNALAZIONE

POSIZIONE VALVOLE. (INSTALLATI A PARETE)

QUADRO CON LED POSIZIONE VALVOLE DEI QUADRI DI

SEZIONAMENTO GAS COMPARTIMENTO

ARIA 8bar

VUOTO

OSSIGENO

ARIA 4bar

EVACUAZIONE GAS ANESTETICI
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DATI

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO LINEE ELETTRICHE E SPECIALI

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO FONIA/DATI
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SPLIT

NUOVO SPLIT CONDIZIONAMENTO LOCALI TECNICI (E' RAPPRESENTATA SOLO L'UNITA' INTERNA)

NUOVI TERMINALI DI MANDATA CON FILTRO ASSOLUTO

NUOVI TERMINALI DI RIPRESA VERTICALI A PARETE (UNO NELLA PARTE ALTA E UNO NELLA PARTE BASSA DELLA PARETE)

CANALE VERTICALE OCCULTATO DA FINTO PILASTRO IN CARTONGESSO

NUOVI CANALI DI MANDATA IN ACCIAIO ZINCATO E COIBENTATO CON POLIURETANO IN CLASSE 1 ADESIVIZZATO

NUOVI CANALI DI RIPRESA IN ACCIAIO ZINCATO

SERRANDE

TAGLIAFUOCO

NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

NUOVO IMPIANTO GAS MEDICINALI

(Ing Roberto Manca)
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