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+183.20

+184.20

+183.20

+183.20

+187.75

+187.27

+183.13

+188.18

STRADA INTERNA AL   LOTTO

183.60

+187.27

+187.60

+183.70

+183.70

+183.70

Vano Scale
28.85 m²

Vano Scale
28.85 m²

Filtro
15.95 m²

17.74 m²

MED_MUR_DEG_1598
2 P.L. Deg Med Urgenza

77.81 m²

LSU_SPO_1587
Spogliatoi

77.81 m²

LSU_SPO_1588
Spogliatoi

169.34 m²

LSU_DEP_1577
Deposito

Ingresso Protetto
87.44 m²

16.40 m²

LSU_DEP_1578
Deposito

28.59 m²

LSU_DEP_1579
Deposito

191.38 m²

LSU_DEP_PER_1580
Corridoio

scannafosso

13.98 m²

MED_MUR_LSU_1619
Infermiere

11.34 m²

MED_MUR_LSU_1620
Caposala

16.24 m²

MED_MUR_DEG_1599
2 P.L. Deg Med Urgenza

16.27 m²

MED_MUR_DEG_1600
2 P.L. Deg Med Urgenza

17.74 m²

MED_MUR_DEG_1601
2 P.L. Deg Med Urgenza

17.68 m²

MED_MUR_DEG_1602
2 P.L. Deg Med Urgenza

17.80 m²

MED_MUR_DEG_1603
2 P.L. Deg Med Urgenza

17.82 m²

MED_MUR_DEG_1604
2 P.L. Deg Med Urgenza

17.74 m²

MED_MUR_DEG_1605
2 P.L. Deg Med Urgenza

16.42 m²

MED_MUR_DEG_1606
2 P.L. Deg Med Urgenza

3.16 m²

MED_MUR_DEG_1607
WC

2.45 m²

MED_MUR_DEG_1608
WC

2.45 m²

MED_MUR_DEG_1609
WC

2.45 m²

MED_MUR_DEG_1610
WC

2.45 m²

MED_MUR_DEG_1611
WC

2.42 m²

MED_MUR_DEG_1612
WC

2.46 m²

MED_MUR_DEG_1613
WC

2.45 m²

MED_MUR_DEG_1614
WC

2.45 m²

MED_MUR_DEG_1615
WC

2.02 m²

MED_MUR_DEG_1616
WC

7.31 m²

MED_SRV_LSU_1635
Deposito

2.62 m²

MED_SRV_LSU_1636
WC

2.12 m²

MED_SRV_LSU_1637
WC

61.83 m²

MED_SRV_LSU_1638
Dismissioni

14.42 m²

LSU_DEP_1581
Deposito

10.78 m²

LSU_DEP_1582
Deposito9.09 m²

LSU_DEP_1583
Deposito

18.16 m²

LSU_DEP_1584
Deposito

30.39 m²

LSU_DEP_1585
Deposito
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17.70 m²

MED_MUR_DEG_16107
2 P.L. Deg Med Urgenza

87.67 m²

LSU_SPO_1589
Spogliatoi

12.24 m²

MED_MUR_LSU_1628
WC

13.57 m²

MED_MUR_LSU_1618
Medico di Guardia

Medicheria
14.54 m²

Tisaneria
13.45 m²

Vuotatoio
4.71 m²

130.94 m²

MED_MUR_PER_1634
Corridoio

9.02 m²

MED_SRV_LSU_1639
Accettazione

QE
5.79 m²

WC
3.03 m²

Filtro
21.96 m²

Filtro
8.04 m²

Filtro
8.53 m²

187.60 s.l.m.

187.60 s.l.m.

187.60 s.l.m.

187.60 s.l.m.

Corridoio
44.94 m²

Corridoio
179.03 m²

Filtro
19.04 m²

Corridoio
179.03 m²

40.99 m²

MED_MUR_LSU_1625
Sala meeting

Dep. Pulito
12.72 m²

Anti
4.15 m²

Dep. attr.
8.52 m²

21.16 m²

LSU_DEP_1836
Deposito

12.12 m²

MED_MUR_LSU_1627
WC

Dep. Sporco
4.04 m²
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NON OGGETTO DI INTERVENTO
NEL PRESENTE APPALTO

NON OGGETTO DI INTERVENTO
NEL PRESENTE APPALTO

183.60

NUOVA PASARELLA

Filtro
36.02 m²

53.30

10.07

5.
86

6.58

CONSEGNA MERCI INGRESSO PROTETTO

Filtro
55.64 m²

Filtro
10.44 m² Vano Scale

42.70 m²

Filtro
8.53 m²

2.18

BOP

CO

LTC

PSO

SPO

29.86 m²

DEA_PSO_PED_0144
Diagnostica Rx

17.21 m²

DEA_PSO_PED_0145
Ambulatorio Agitato

17.92 m²

DEA_PSO_PED_0146
Attesa Agitati 12.78 m²

DEA_PSO_PED_0147
Colloquio parenti 14.88 m²

DEA_PSO_PED_0148
AMB cod. bianco 16.71 m²

DEA_PSO_PED_0149
AMB cod. bianco 20.14 m²

DEA_PSO_PED_0150
Attesa Pre-triage

20.56 m²

DEA_PSO_PED_0151
Accettazione

2.86 m²

DEA_PSO_PED_0152
Anti 1.34 m²

DEA_PSO_PED_0153
WC

1.31 m²

DEA_PSO_PED_0154
WC

16.41 m²

DEA_PSO_PER_0155
Decontaminazione

57.16 m²

DEA_PSO_PED_0156
Triage

11.55 m²

DEA_PSO_PED_0157
Preparazione Pazienti

25.92 m²

DEA_PSO_PED_0158
Diagnostica Rx

14.75 m²

DEA_PSO_PED_0159
Comandi Radiologia

27.48 m²

DEA_PSO_PED_0160
Diagnostica Rx

263.71 m²

DEA_PSO_PED_0161
Box Osservazione

8.38 m²

DEA_PSO_PED_0162
Refertazione

5.07 m²

DEA_PSO_PED_0163
Dep. sporco

2.64 m²

DEA_PSO_PED_0164
Room

1.66 m²

DEA_PSO_PED_0165
Room

2.11 m²

DEA_PSO_PED_0166
Room

2.11 m²

DEA_PSO_PED_0167
Room

10.10 m²

DEA_PSO_PED_0168
Dep.

10.13 m²

DEA_PSO_PED_0169
Dep.

35.62 m²

DEA_PSO_PED_0170
Capi Reparto 18.02 m²

DEA_PSO_PED_0171
Polizia

24.71 m²

DEA_PSO_PED_0172
Caposala

2.38 m²

DEA_PSO_PED_0173
WC Polizia

19.01 m²

DEA_PSO_PED_0174
Osservazione Infettivo

21.16 m²

DEA_PSO_PED_0175
Medico di guardia 17.73 m²

DEA_PSO_PED_0176
Medicheria

116.17 m²

DEA_PSO_PED_0177
Osservazione Breve intensiva

3.01 m²

DEA_PSO_PED_0178
WC OBI

3.47 m²

DEA_PSO_PED_0179
WC Medicheria

3.49 m²

DEA_PSO_PED_0180
WC Medicheria

3.49 m²

DEA_PSO_PED_0181
WC Medico di Guardia1.87 m²

DEA_PSO_PER_0216
Filtro

3.44 m²

DEA_PSO_PED_0182
WC

92.46 m²

DEA_PSO_PER_0217
Corridoio Pronto Soccorso

7.62 m²

DEA_PSO_PED_0184
Dep. attr.

7.77 m²

DEA_PSO_PED_0185
Dep. sporco

7.92 m²

DEA_PSO_PED_0186
Dep. pulito

Filtro
33.31 m²

Filtro
6.96 m²

Vano Scale
20.91 m²

3.60 m²

DEA_PSO_PED_0187
Anti

1.89 m²

DEA_PSO_PED_0188
WC

1.89 m²

DEA_PSO_PED_0189
WC

18.74 m²

DEA_PSO_PED_0190
Relax area

10.97 m²

DEA_PSO_PED_0191
Dep.

Vano Scale
19.72 m²

1.82 m²

DEA_PSO_PED_0192
WC

1.89 m²

DEA_PSO_PED_0193
WC

4.72 m²

DEA_PSO_PED_0194
Anti

Filtro
7.56 m²

Corridoio
22.80 m²

Corridoio
33.55 m²

11.86 m²

DEA_PSO_PED_0195
Studio Medico

35.74 m²

LSU_LTC_CED_0237
CED

30.77 m²

LSU_SPO_0238
Spogliatoio

32.64 m²

LSU_SPO_0239
Spogliatoio

19.92 m²

LSU_SPO_0240
Spogliatoio

56.93 m²

LSU_SPO_0241
Spogliatoio

25.14 m²

LSU_SPO_PER_0250
Corridoio

7.32 m²

LSU_SPO_PER_0251
Filtro

55.37 m²

LSU_SPO_0242
Spogliatoio

32.03 m²

LSU_SPO_0243
Spogliatoio

16.76 m²

LSU_SPO_0244
Spogliatoio

46.76 m²

LSU_SPO_0245
Spogliatoio

32.35 m²

LSU_SPO_PER_0252
Corridoio

79.58 m²

LSU_SPO_0246
Spogliatoio

25.00 m²

LSU_SPO_0247
Sosta Letti

Corridoio
31.81 m²

29.07 m²

LSU_SPO_PER_0253
Corridoio

67.72 m²

LSU_SPO_0248
Spogliatoio

25.00 m²

LSU_SPO_0249
Sosta Letti

7.46 m²

LSU_SPO_PER_0254
Filtro

99.25 m²

LSU_SPO_PER_0255
Room

7.20 m²

CHI_BOP_PER_0115
Filtro

129.34 m²

CHI_BOP_PAC_0113
Post Anestesia-PACU Unitá Cuore

18.61 m²

CHI_BOP_LSU_0033
Passabarella

46.58 m²

CHI_BOP_PER_0116
Dis.

12.00 m²

CHI_BOP_LSU_0034
Bonifica Letti

177.32 m²

CHI_BOP_PAC_0114
PACU

21.14 m²

CHI_BOP_LSU_0035
Dep. farmacia

10.48 m²

CHI_BOP_LSU_0036
Ambulatorio

24.25 m²

CHI_BOP_LSU_0037
Dep. farmacia

25.76 m²

CHI_BOP_LSU_0038
Dep. farmacia

10.68 m²

CHI_BOP_LSU_0039
Dep. sporco

15.39 m²

CHI_BOP_LSU_0040
Dep. farmacia

36.91 m²

CHI_BOP_SOP_0129
Sala Operatoria

36.86 m²

CHI_BOP_SOP_0130
Sala Operatoria

36.88 m²

CHI_BOP_SOP_0131
Sala Operatoria

31.31 m²

CHI_BOP_SOP_0132
Sala Operatoria

16.07 m²

CHI_BOP_LSU_0041
Anestesia

14.37 m²

CHI_BOP_LSU_0042
Prep. Chirurghi

15.96 m²

CHI_BOP_LSU_0043
Anestesia

14.36 m²

CHI_BOP_LSU_0044
Prep. Chirurghi

15.11 m²

CHI_BOP_LSU_0045
Anestesia

37.87 m²

CHI_BOP_SOP_0133
Sala Operatoria

45.05 m²

CHI_BOP_SOP_0134
Sala Operatoria

44.98 m²

CHI_BOP_SOP_0135
Sala Operatoria

45.67 m²

CHI_BOP_SOP_0136
Sala Operatoria

11.07 m²

CHI_BOP_LSU_0046
Prep. Chirurghi

10.83 m²

CHI_BOP_LSU_0047
Sterlizzazione

10.68 m²

CHI_BOP_LSU_0048
Prep. Chirurghi

10.89 m²

CHI_BOP_LSU_0049
Prep. Chirurghi

10.95 m²

CHI_BOP_LSU_0050
Sterlizzazione

8.34 m²

CHI_BOP_LSU_0051
Prep. Chirurghi

20.14 m²

CHI_BOP_PER_0117
Corridoio

Corridoio
31.35 m²

Corridoio
26.38 m²

Corridoio
25.70 m²

34.25 m²

LSU_LTC_0220
LT

3.66 m²

LSU_LTC_0221
Anti

2.10 m²

LSU_LTC_0222
WC

2.03 m²

LSU_LTC_0223
WC

Filtro
7.08 m²

21.66 m²

LSU_LTC_0224
LT

9.15 m²

LSU_LTC_0225
LT

Vano Scale
18.23 m²

422.07 m²

LSU_LTC_0226
LT

35.79 m²

LSU_LTC_0227
LT

167.42 m²

LSU_LTC_0228
LT

6.16 m²

CHI_BOP_LSU_0052
Dep. sporco

6.25 m²

CHI_BOP_PER_0118
Filtro

6.38 m²

CHI_BOP_LSU_0053
Dep. attr. 7.67 m²

CHI_BOP_LSU_0054
Room

6.72 m²

CHI_BOP_LSU_0055
Room

15.37 m²

CHI_BOP_LSU_0056
Dep. attr.

10.66 m²

CHI_BOP_LSU_0057
Dep. sporco

25.10 m²

CHI_BOP_LSU_0058
Dep. attr.

25.37 m²

CHI_BOP_LSU_0059
Dep. attr.

11.01 m²

LSU_LTC_0219
QE

19.76 m²

CHI_BOP_LSU_0060
Dep. attr.

15.75 m²

CHI_BOP_PER_0119
Atrio

6.88 m²

CHI_BOP_LSU_0061
Dep.

15.08 m²

CHI_BOP_PER_0120
Corridoio

16.73 m²

CHI_BOP_PER_0121
Corridoio

10.45 m²

CHI_BOP_LSU_0062
Sterilizzazione

10.80 m²

CHI_BOP_LSU_0063
Raccolta Materiale Sporco

25.38 m²

CHI_BOP_LSU_0064
Control room

40.19 m²

CHI_BOP_SOP_0137
Sala Operatoria

42.54 m²

CHI_BOP_SOP_0138
Sala Operatoria

61.18 m²

CHI_BOP_LSU_0065
Prep. Chirurghi

35.63 m²

CHI_BOP_SOP_0139
Sala operatoria Ibrida

Corridoio
69.23 m²

222.15 m²

LSU_LTC_0229
LT

17.38 m²

LSU_LTC_0230
LT

Filtro
7.69 m²

13.80 m²

0017
Vano Scale

9.94 m²

CHI_BOP_LSU_0066
Dep. attr.

26.40 m²

CHI_BOP_LSU_0067
Dep. attr.

61.09 m²

CHI_BOP_DEG_0029
PACU

53.88 m²

CHI_BOP_DEG_0030
Sosta Letti

9.62 m²

CHI_BOP_LSU_0068
Bonifica Letti

373.54 m²

DEA_PSO_PER_0218
Corridoio

92.89 m²

0018
Corte

5.60 m²

CHI_BOP_LSU_0069
Vuotat.

24.44 m²

DEA_PSO_PED_0196
Attesa barellati

38.76 m²

DEA_PSO_PED_0197
Spazio Infermieri

6.73 m²

DEA_PSO_PED_0198
Attesa Carrozine

2.75 m²

DEA_PSO_PED_0199
Anti

8.57 m²

CHI_BOP_LSU_0070
Preparazione Pazienti

8.64 m²

CHI_BOP_LSU_0071
Preparazione Pazienti

8.64 m²

CHI_BOP_LSU_0072
Preparazione Pazienti

10.01 m²

CHI_BOP_LSU_0073
Sosta Letti

9.23 m²

CHI_BOP_LSU_0074
Sosta Letti

53.51 m²

DEA_PSO_PED_0200
Triage

44.87 m²

DEA_PSO_PED_0201
Shock Room

19.31 m²

CHI_BOP_LSU_0075
Spogliatoi Tecnici

12.67 m²

CHI_BOP_LSU_0076
Spogliatoi Tecnici

25.38 m²

CHI_BOP_LSU_0077
Control room

36.76 m²

CHI_BOP_SOP_0140
Sala Operatoria

41.91 m²

CHI_BOP_SOP_0141
Sala Operatoria

60.35 m²

CHI_BOP_LSU_0078
Prep. Chirurghi

70.03 m²

CHI_BOP_SOP_0142
Sala operatoria Ibrida

8.64 m²

CHI_BOP_LSU_0079
Preparazione Pazienti

8.64 m²

CHI_BOP_LSU_0080
Preparazione Pazienti

8.64 m²

CHI_BOP_LSU_0081
Preparazione Pazienti

10.65 m²

CHI_BOP_LSU_0082
Dep.

10.51 m²

CHI_BOP_LSU_0083
Dep.

17.93 m²

CHI_BOP_LSU_0084
Sala Controllo

23.25 m²

CHI_BOP_DEG_0031
Sala Controllo

36.39 m²

CHI_BOP_SOP_0143
Sala operatoria Ibrida

8.35 m²

CHI_BOP_LSU_0085
Preparazione Pazienti

17.84 m²

CHI_BOP_LSU_0086
Control room

10.10 m²

DEA_PSO_PED_0202
Dep.

16.34 m²

CHI_BOP_LSU_0087
Anestesia

15.03 m²

CHI_BOP_LSU_0088
Anestesia

15.75 m²

CHI_BOP_LSU_0089
Anestesia

13.95 m²

CHI_BOP_LSU_0090
Anestesia

16.55 m²

CHI_BOP_LSU_0091
Anestesia

5.31 m²

CHI_BOP_LSU_0092
Dep.

5.19 m²

CHI_BOP_LSU_0093
Dep.

5.41 m²

CHI_BOP_LSU_0094
Dep.

5.12 m²

CHI_BOP_LSU_0095
Dep.

5.12 m²

CHI_BOP_LSU_0096
Dep.

5.41 m²

CHI_BOP_LSU_0097
Dep.

5.19 m²

CHI_BOP_LSU_0098
Dep.

5.31 m²

CHI_BOP_LSU_0099
Dep.

14.36 m²

CHI_BOP_LSU_0100
Prep. Chirurghi

14.37 m²

CHI_BOP_LSU_0101
Prep. Chirurghi

7.86 m²

CHI_BOP_LSU_0102
Vuotat.

8.66 m²

CHI_BOP_LSU_0103
Sterilizzazione

21.48 m²

CHI_BOP_LSU_0104
Dep. attr.

10.98 m²

CHI_BOP_LSU_0105
Raccolta Materiale Sporco

7.57 m²

CHI_BOP_LSU_0106
Raccolta Materiale Sporco

10.53 m²

CHI_BOP_LSU_0107
Raccolta Materiale Sporco

10.45 m²

CHI_BOP_LSU_0108
Sterilizzazione

9.78 m²

CHI_BOP_LSU_0109
Vuotat.

52.22 m²

CHI_BOP_DEG_0032
PACU

12.30 m²

CHI_BOP_LSU_0110
Lavoro Infermieri

2.81 m²

DEA_PSO_PED_0203
WC Medicheria

19.65 m²

DEA_PSO_PED_0204
Sala Gessi

19.66 m²

DEA_PSO_PED_0205
Ecografia

26.77 m²

DEA_PSO_PED_0206
Stanza Specializzandi

10.60 m²

CHI_BOP_LSU_0111
Dep.

9.69 m²

CHI_BOP_LSU_0112
Sterilizzazione

2.64 m²

DEA_PSO_PED_0207
Room

2.11 m²

DEA_PSO_PED_0208
Room

2.46 m²

DEA_PSO_PED_0209
Room

2.46 m²

DEA_PSO_PED_0210
Room

1.45 m²

DEA_PSO_PED_0211
WC

1.48 m²

DEA_PSO_PED_0212
WC

5.82 m²

DEA_PSO_PED_0213
WC

2.86 m²

DEA_PSO_PED_0214
Anti

5.86 m²

LSU_LTC_0231
LT

5.86 m²

LSU_LTC_0232
LT

2.20 m²

LSU_LTC_0233
LT

3.44 m²

DEA_PSO_PED_0215
WC

71.39 m²

CHI_BOP_PER_0122
Corridoio

84.70 m²

CHI_BOP_PER_0123
Corridoio

119.35 m²

CHI_BOP_PER_0124
Corridoio108.88 m²

CHI_BOP_PER_0125
Corridoio

44.45 m²

CHI_BOP_PER_0126
Corridoio

17.19 m²

CHI_BOP_PER_0127
Corridoio

33.79 m²

CHI_BOP_PER_0128
Corridoio

2.24 m²

LSU_LTC_0234
LT

2.40 m²

LSU_LTC_0235
LT

2.24 m²

LSU_LTC_0236
LT

Corridoio
25.82 m²

Corridoio
59.55 m²

Corridoio
19.99 m²

Filtro
46.40 m²

Filtro
37.15 m²

Corridoio
47.28 m²

Filtro
28.08 m²

Filtro
33.55 m²

Corridoio
87.07 m²

187.60

187.60

187.60

187.60

Collegamento con Palazzo
Clemente
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150.61 m²

DEA_PSO_PER_2271
Camera Calda

76.85 m²

DEA_PSO_PER_2269
Ingresso

54.38 m²

DEA_PSO_PER_2270
Ingresso

Vano Scale
24.38 m²

Filtro
8.29 m²

7.77 m²

DEA_PSO_PED_2274
Dep.

Filtro
4.81 m²

= BLOCCO OPERATORIO

= CONNETTIVO ORIZZONTALE

= LOCALE TECNICO

= PRONTO SOCCORSO

= SPOGLIATOI

N


