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PROIEZIONE DELLE TRAVI IN C.A. RIBASSATE (H247 cm SOTTOTRAVE PER LE VERTICALI
E H 220 cm SOTTOTRAVE PER LE ORIZZONTALI).
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IL DIRETTORE GENERALE:

SCALA 1:50

ELABORATO:

PIANO 6
PIANTE CON PREDISPOSIZIONI IMPIANTIELETTRICI E SPECIALI
ESISTENTI E RIUTILIZZABILI
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8IL DIRETTORE SANITARIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

L'IMPRESA:IL DIRETTORE DEI LAVORI: 

PROGETTO ESECUTIVO

SASSARI 11/01/2024

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Cassetta di derivazione da incasso esistente

M
vecchio quadro elettrico e punto alimentazione elettr. di cantiere.

tubazioni predisposte per elettrocalamite porte tagliafuoco

cassetta 503E esistente per installazione ripetitore rivel. fumo 

Punto esistente (solo tubazione) a soffitto per rivelatore fumo

Punto lampada a soffitto esistente (solo tubazione)

nodo equipotenziale (cassetta e tubazioni esistenti, cavi da sostituire)

punto equipotenziale per infisso camera

punto alimentazione motore tapparella esistente (tubazione)

cassetta esistente contenente tubazioni (elettr. PE, DATI) per testal.

cassetta 503E esistente per installazione terminale chiam. Infermieri
cassetta 503E esistente per installazione comando fancoil locale

cassetta 503E esistente per installazione pulsante chiamata inferm.
cassetta 503E esistente per installazione comando luci

cassetta 503E esistente per installazione presa speciale (TV, fonia)
(le cassette delle prese dati saranno riutilizzate per altro impianto, dato che le prese TV saranno ri installate a circa 2.00m dal pavim.)

punto esistente (tubazione) per installazione telecamera TVCC

cassetta 503E esistente per installazione prese corrente

cassetta 503E esistente per installazione specule chiamata inferm.

la cassetta deve essere sostituita da tre cassettine 503E separte.

NETTA TAVOLA GRAFICA SONO RIPORTATI UNICAMENTE LE PARTI DI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI, REALIZZATE CON PRECEDENTE APPALTO, CHE SONO RECUPERABILI (SOLO TUBAZIONI
E CASSETTINE), GLI EVENTUALI CAVI PRESENTI VANNO RIMOSSI E SOSTITUITI CON NUOVI. I
COMPONENTI EVIDENZIATI IN MAGENTA NON SONO UTILIZZABILI PER POSIZIONE INADEGUATA AL
NUOVO LAYOUT DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE (SI VEDANO GLI ELABORATI SIGLATI
EL). DOVRANNO ESSERE RIMOSSI QUALORA IN PARETI DA DEMOLIRE OVVERO SARANNO LASCIATI
(MA CON LE CASSETTINE CHIUSE CON APPOSITI TAPPI).

PIANTA PREDISPOSIZIONI ESISTENTI E UTILIZZABILI PER IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI

CANALE A FILO PORTACAVI 300X70 mm CON SEPARATORE
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A.D.  MDLXII

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SC PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

progettazione.innovazione@aouss.it

Lavor i  d i  R is t ru t tu raz ione edi le  ed impiant is t i ca  e
completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali
tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da
destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia

IL PROGETTISTA E CSP: COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

ORDINE INGEGNERI
PROVINCE DI SASSARI

573 Dott. Ing. Roberto Gino MancaN°

E OLBIA TEMPIO

Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e
dell'Informazione Sezione A - Settore a,b,c

Arch. Renato Meloni
Arch. Michela Cocco
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