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Ambulatorio 1Sala Medici

EMATOLOGIA- AMBULATORI

Medicheria

Sala attesa

Laboratorio

Ambulatori e degenzeAlto isolamento 1 Alto isolamento 2

Alto isolamento 3 Alto isolamento 4

Degenza 2 Degenza 3 Degenza 4 Medico di Guardia Soggiorno-pranzo Ambulatorio 3

Cucinetta

Degenza 1
EMATOLOGIA- REPARTI ISOLAMENTO - DEGENZE E DAY-HOSPITAL

Day Hospital 3
CAMERE STERILI

Day Hospital 2 Ambulatorio 4Ambulatorio 5Day Hospital1 
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PER LE SEZIONI SI VEDA LA TAVOLA N. 4

PROIEZIONE DELLE TRAVI IN C.A. RIBASSATE (H247 cm SOTTOTRAVE PER LE VERTICALI
E H 220 cm SOTTOTRAVE PER LE ORIZZONTALI).
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Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SC PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

progettazione.innovazione@aouss.it

Lavor i  d i  R is t ru t tu raz ione edi le  ed impiant is t i ca  e
completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali
tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da
destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia
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