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NUOVO

DORSALE FREDDA DA CHILLER (PEHD DN150)

DORSALE CALDA DA CALDAIA (ACCIAIO DN4")
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MONTANTI FINO
AL PIANO 7
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VALVOLE A FARFALLA 4"

VALVOLE A SFERA 2"1/2

IL DIRETTORE GENERALE:

SCALA 1:50

ELABORATO:

IMPANTO DI CONDIZIONAMENTO
PIANO SEMINTERRATO (-1)
COLLEGAMENTO ALLE DORSALI ESISTENTI DELLE NUOVE
TUBAZIONI (LINEE CALDA E LINEA FREDDA) PER ALIMENTAZIONE
BATTERIE DELLE CTA1 E CTA2 AL PIANO SOTTOTETTO

c:\users\aou\owncloud2\002 - aou lavori\clemente piano sesto ematologia 2022\2022\progetto aggiornato dicembre 2023\cz6 - tubi nuove linee calda e fredda p-1.dwg

Cz6IL DIRETTORE SANITARIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

L'IMPRESA:IL DIRETTORE DEI LAVORI: 

PROGETTO ESECUTIVO

SASSARI 11/01/2024

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SC PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

progettazione.innovazione@aouss.it

Lavor i  d i  R is t ru t tu raz ione edi le  ed impiant is t i ca  e
completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali
tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da
destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia

IL PROGETTISTA E CSP: COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

ORDINE INGEGNERI
PROVINCE DI SASSARI

573 Dott. Ing. Roberto Gino MancaN°

E OLBIA TEMPIO

Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e
dell'Informazione Sezione A - Settore a,b,c

Arch. Renato Meloni
Arch. Michela Cocco
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