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BASSA
COMPLESSITA'

ATTESA ATTIVA
BARELLA E NON

SEE & TREAT (S&T)
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Sup. 72.85 m2 - h. 3.70 mt

125
150FI01

280

360

280

360
P06

280
360 PS05280

360PS05

11
0

10
2

F0
3

11
0

10
2

F0
3

11
0

10
2

F0
3

11
0

10
2

F0
3

11
0

10
2

F0
3

V01

V02

V02

V03

V04

M01

M02M02 M02

M02

M02

M02

M02

M03

M03

M03

M03

M04

M04

M03

M03M03

M03

M03

M03

M03

M04

M04

M03

M04M04

M04

M04

M06

M06

M06M03 M06 M05

M07

M07

M05

M05
M1.1 M1.2

M1.4

M01

M01
M01

M01

M1.4

M01

M01M01M1.5M1.1

M03

M05

M1.1
M1.1

0.00 m
31.61 m s.l.m.

0.00 m
31.61 m s.l.m.

COD.
A01

CAMERA CALDA
Sup. 146.63 m2 - h. 2.70 mt - (R) 3.70

COD.
A00

SALA D'ATTESA
attesa pazienti

Sup. 45.13 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A02

PRE - TRIAGE
Sup. 15.72 m2 - h. 3.00 mt - (R) 3.70

COD.
A03

WC HANDICAP
antibagno

Sup. 3.06 m2 - h. 3.00
mt  - (R) 3.70

COD.
A04

WC HANDICAP
Sup. 3.68 m2 - h. 3.00 mt - (R) 3.70

COD.
A05

WC
antibagno

Sup. 2.35 m2 - h. 3.00 mt
- (R) 3.70

COD.
A06

WC
Sup. 2.83 m2 - h. 3.00 mt - (R) 3.70

COD.
A07

ACCETTAZIONE
attesa pazienti

Sup. 9.36 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A08

SALA DI ATTESA GIALLA
media complessità

Sup. 72.37 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A09

CORRIDOIO DI PASSAGGIO
Sup. 20.36 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A10

SALA D'ATTESA VERDE
bassa complessità

Sup. 72.46 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A11

OSSERVAZIONE MEDIA COMPLESSITA'
codice giallo

Sup. 38.49 m2 - h. 3.00 mt - (R) 3.70

WC  antibagno
Sup. 1.44 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

COD.
A13

WC HANDICAP
Sup. 2.27 m2 - h. 3.00 mt - (R) 3.70

COD.
A14

SALA ALTA
COMPLESSITA'

codice rosso
Sup. 26.76 m2 - h. 3.00

mt - (R) 3.70

COD.
A19

SALA TAC
Sup. 25.32 m2 - h. 3.00

mt - (R) 3.70

COD.
A20

DEPOSITO
sporco

Sup. 3.87 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A27

COD.
A37

SALA CONTROLLO
Sup. 9.64 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

LOCALE TECNICO
Sup. 3.48 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

COD.
A22

WC HANDICAP
Sup. 5.56 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A23

WC
Sup. 2.05 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A25

WC antibagno
Sup. 1.51 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A24

AREA PERSONALE
Sup. 5.55 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

WC HANDICAP
Sup. 4.44 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A12

COD.
A26

DEPOSITO pulito
Sup. 4.72 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

COD.
A28

SPOGLIATOIO
incontaminato

Sup. 4.99 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A32

SPAZIO FILTRO
Sup. 2.04 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A30

WC PERSONALE
Sup. 3.84 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD.
A31

SPOGLIATOIO
contaminato

Sup. 4.63 m2 - h. 3.00 mt -
(R) 3.70

COD.
A29

SPAZIO FILTRO
Sup. 2.02 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

COD.
A34

SPOGLIATOIO
contaminato

Sup. 4.61 m2 - h. 3.00 mt
- (R) 3.70

COD.
A33

WC PERSONALE
Sup. 3.81 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

COD.
A35

SPOGLIATOIO
incontaminato

Sup. 5.06 m2 - h. 3.00 mt  -
(R) 3.70

COD.
A36

CORRIDOIO
Sup. 26.04 m2 - h. 3.00 mt

- (R) 3.70

COD.
A39

210 80
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Il direttore Tecnico:
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Misurazioni:
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A1 Engineering srl

www. A1E.it

(Mandante)

(Capogruppo mandataria)

VISTO:

1:50
(ml) riferite al livello del mare

Metri lineari (ml)

UNI EN ISO 9001:2015 - 41367/21/S
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BS OHSAS 18001:2007 - n. HS-4370
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Arch. Marongiu
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H 15 AR_PT_BB_A Pianta bagni blocco A

H 16 AR_PT_BB_BPianta bagni blocco B

H17 AR_PT_BB_C Pianta bagni blocco C

H17 AR_PT_BB_C Pianta bagni blocco C

H19 AR_AB_CH Abaco chiusure verticali e orizzontali
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H 20 AR_AB_SE Abaco dei serramenti
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CORRIDOIO DI
PASSAGGIO

Sup. 21.48 m2 - h. 3.00 mt  -
(R) 3.70

- H 19 AR_AB_CH Abaco chiusure verticali e orizzontali

G 03 ST_TRA Planimetria di tracciamento
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CHIUSURE VERTICALI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13

Mattonelle pavimento
Mattonelle placcaggio
YTONG sp. 30cm
Intonaco
Rifinitura esterna granito
Vespaio areato con igloo in plastica
Magrone
Rete elettrosaldata
Massetto

14

Isolante in EPS - sp.120 mm

15
16

Rivestimento vinilico coestruso in granuli in PVC rigido

17
18

Rivestimento in lamina di piombo - sp. 3mm

19

Rivestimento in lamina di acciaio colorata

20

YTONG sp. 10cm
Lastre Predalles 30x40
Guaina bituminosa
Strato usura
Lastra CLS fibrato
Terra pressata
Barriera al vapore

P06

26

4
0.45 0.70

22

TRIAGE/MONITORAGGIO/
OSSERVAZIONE ALTA

COMPLESSITA
Sup. 35,79 m2 - h. 3.00 mt -

(R) 3.70

COD. A/15/16/18/38

+0.00 m
31.65 m s.l.m.

-0.04 m
31.65 m s.l.m.

LEGENDA RIF.

- H 20 AR_AB_SE Abaco dei serramenti

- H 15 AR_PT_BB_A Pianta bagni blocco A

- H 16 AR_PT_BB_BPianta bagni blocco B

- H17 AR_PT_BB_C Pianta bagni blocco C

- G 03 ST_TRA Planimetria di tracciamento

- H 19 AR_AB_CH Abaco chiusure verticali e
orizzontali
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COD.
A40

PORTICO
Sup. 49.26 m2 - h. 3.70 mt

COD.
A41

PORTICO
Sup. 47.56 m2 - h. 3.70 mt
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6.
19

7.38

7.22

6.
32

1,5%1,5%

01REL_ELE Relazione tecnica - impianti elettrici
02 IMP_ELE Planimetria impianto elettrico

- 01REL_ELE Relazione tecnica - impianti
elettrici

- 02 IMP_ELE Planimetria impianto elettrico
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